Tehniskie dati

Nr. Nosaukums Meérvieniba | Daudzums
1 Transformatoru apaksstacija 10/0,4kV gab. 1
2 KL 10kV m 165
3 KL 0,4kV m 30
Izmantoto dokumentu saraksts
Nr. Nosaukums Sifrs
1 Zemsprieguma (0,4kV) un vidsprieguma (6,10,20kV) LEK-049
kabellinijas. Galvenas tehniskas prasibas. )
5 lektroietaiSu zemésana un elektrodroSibas pasakumi. LEK-048
Galvenas tehniskas prasibas. )
3 |JAUDA katalogs
4 KEILA CABLES katalogs
5 RAYCHEM katalogs
6 ENSTO katalogs

Visparéjas dati

NOSACITIE APZIMEJUML.

Eka, biive

Projekteta KL-10kV

U=10/0,4kV

Projektétajs zemé&juma konturs

Projektetajs tranformatoru punkts

- Projekteta KL-10kVcaurulé

Raséjumu saraksts

Nr. Nosaukums Kods
1 Visparéjas dati Lapa 1
2 Plans ar elektriskiem tikliem M 1:500 Lapa 2
3 Caurdure Nr.1, Nr.2 Mh 1:250 Mv 1:100 Lapa 3
4 Skérsojumi ar inzenierkomunikacijas Lapa 4
5 Principiala shéma Lapa 5
6 TP-1 Zemé&juma konturs Lapa 6

Pasutitajs: Sadzives pakalpojumu
kombinats, Daugavpils pasvaldibas

SIA

3/18

Objekts: 10/0,4kV transformatoru apaksstacijas izblve,

Daugavpils, Visku iela 21 s

Izstradija

A. Sgerbinins

2018

Stad.

Lapa

Lapas

ELEKTROTEHNISKA DALA DP

1 6

Visparéjas dati
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